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DETALHE DE DESCIDA DE ESGOTO

DE APARELHOS
SEM ESCALA

REVISAO: DATA:

DESCRIGAO:

R0OO 10/2022

EMISSAO INICIAL

CARIMBOS E APROVAGOES:

AMAV:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

(47) 3531-4242
amavi@amavi.org.br

amavi.org.br

f ©@amavi.altovale

Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015

PROPRIETARIO / CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGROLANDIA

CNPJ: 83.102.582/0001-44

ASSINATURA:

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:

EDUARDO FRANCISCO SILVA DE
FIGUEIREDO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 187051-8-SC

ASSINATURA:

Assinado de forma digital por EDUARDO
FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO:09978473955
Dados: 2022.09.29 10:56:04 -03'00'

PROJETO:

HIDROSSANITARIO

Tampa de Concreto Nivel do Piso
1

Alvenaria de ?
Tijolo Macigo

Impermeabilizada

—— = O @100 m— |

PLANTA

DETALHE CAIXA DE INSPEGAO (CE)

SEM ESCALA

Max. 0,90

Max. 1,00

Base Inclinada

0,10

0,10
¥

CORTE AA

Conforme NBR 8160, Item 5.1.5.3: Dispositivos de Inspecéo

Execucao

1° Escavagéao da Vala com inclinagdo conforme projeto.

2° Compactar fundo da Vala.

3° Fazer Bergo de Areia Fina de 5cm.

4° Assentar Tubulagao.

5° Aterrar com 15cm de Areia Fina.

6° Reaterrar e Compactar com Solo até o nivel do
terreno.

B

— ,A e <\\/<<\//\ //\//\/\
}/ N

\/ Compactado

\ .
e N |

/ Aterro com Areia

~Fina

X

\\///< : /Bergo de Areia Fina
b b = 1 Compactada

NIRIN ISR,

ASSENTAMENTO TUBULAGAO

SEM ESCALA

/

/£

/

N

S

/
A

/

N
74

OBRA:

AMPLIACAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL HANNA MISFELD

LOGRADOURO: ALAMEDA TROMBUDO ALTO

MUNICIPIO: AGROLANDIA

BAIRRO: TRES BARRAS N°: 1978

CEP: 89420-000

AREA A AMPLIAR
85,22 m?

CONTEUDO: ESCALA: DATA:
PROJETO SANITARIO E PLUVIAL - TERREO INDICADA OuT/2022
DETALHES SANITARIOS CODIGO AMAVI:

DETALHES CONSTRUTIVOS 2921
DESENHISTA:
AMANDA FARIAS

HID01/02

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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